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Введение

Основанием для разработки настоящих технических требований являются Приказ Министерства связи № 217 от 22.09.93 г. "О введении в действие Закона Российской Федерации "О сертификации продукции и услуг" и Руководящий документ по системе передачи данных России, утвержденный Государственной комиссией по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 26.04.95 г.

Настоящие технические требования распространяются на аппаратуру передачи данных, включающую в себя модемы и аппаратуру передачи данных, работающую в надтональном спектре частот. Аппаратура передачи данных предназначена для работы по физическим линиям связи сетей общего пользования, включая технологию xDSL.

1. Область применения

Настоящие технические требования являются руководством при проведении сертификационных испытаний и инспекционного контроля аппаратуры передачи данных, предназначенной для использования в качестве абонентских установок на физических линиях связи сетей общего пользования.

2. Нормативные ссылки

В настоящих технических требованиях использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ Изделия электротехнические. Общие требования безопасности,

ГОСТ 12.2.006-87 "Безопасность аппаратуры электронной сетевой и сходных с ней устройств, предназначенных для бытового и аналогичного общего применения. Общие требования и методы испытаний",

ГОСТ 26557-85 "Сигналы передачи данных, поступающие в каналы связи. Энергетические параметры",

ГОСТ 27232-87 "Стык аппаратуры передачи данных с физическими линиями. Основные параметры",

ГОСТ 27373-87 "Устройства преобразования сигналов аппаратуры передачи данных для работы по физическим линиям. Типы и основные параметры",

ГОСТ 30428-96 "Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от аппаратуры проводной связи. Нормы и методы испытаний",

ГОСТ Р 8.563-96 "ГСИ. Методики выполнения измерений",

ОСТ 45.02-97 "Отраслевая система сертификации. Знак соответствия. Порядок маркирования технических средств электросвязи".

3. Сокращения

3.1. В настоящих технических требованиях применяются следующие сокращения:

МСЭ-Т - Международный союз электросвязи по телефонии

2B1Q - безызбыточный четырехуровневый код (2 двоичных, 1 четверичный),

CAP - амплитудно-фазовое кодирование с подавлением несущей,

xDSL - цифровая абонентская линия.

4. Требования

4.1. Технические требования 

4.1.1. Требования к электрическим параметрам стыка с физическими линиями связи

4.1.1.1. Электрические параметры стыка с физическими линиями связи для модемов, использующих в качестве линейного сигнала посылки постоянного тока в первичном коде (сигналы низкого уровня), биимпульсный сигнал, сигнал в коде Миллера и квазитроичный сигнал, в соответствии с требованиями ГОСТ 27232-87 должны соответствовать следующим данным:

1) Амплитудное значение сигнала передачи в точках подключения к линии на нагрузочном сопротивлении 150 Ом (1% 

для сигнала низкого уровня должно быть не более 990 мВ;

для биимпульсного сигнала и сигнала в коде Миллера — не более 1100 мВ;

для квазитроичного сигнала — не более 3300 мВ.

2) Диапазон амплитудных значений сигнала на приеме в точках подключения к линии 

для сигнала низкого уровня 20-990 мВ;

для биимпульсного сигнала, сигнала в коде Миллера и квазитроичного сигнала 20-1000 мВ.

3) Затухание асимметрии входных и выходных цепей аппаратуры в точках подключения к линии на частоте, численно равной максимальной скорости работы, должно быть не менее 43 дБ.

4) Выходное сопротивление аппаратуры в точках подключения к линии в диапазоне частот (0-f*) Гц 

для сигнала низкого уровня — 20-150 Ом;

для биимпульсного сигнала, сигнала в коде Миллера и квазитроичного сигнала — 150 Ом (20% (для квазитроичного сигнала допускается выходное сопротивление 120 Ом (20%).

Примечание. * - значение частоты f численно равно скорости передачи данных в бит/с для биимпульсного сигнала и сигнала в коде Миллера и половине скорости передачи для сигнала низкого уровня и квазитроичного сигнала.

5) Входное сопротивление аппаратуры в точках подключения к линии на частоте f  

для сигнала низкого уровня — 25-300 Ом;

для биимпульсного сигнала, сигнала в коде Миллера и квазитроичного сигнала — 150 Ом (20%.

4.1.1.2. Электрические параметры стыка с физическими линиями связи для модемов, использующих в качестве кодирования линейного сигнала код 2B1Q и работающих с линейными скоростями до 192 кбит/с, в соответствии с требованиями Рекомендации [1] должны соответствовать следующим данным:

1) Форма импульса — по рисунку II-11/ [1].

2) Верхняя граница спектральной плотности мощности передаваемого сигнала — по рисунку II-12/ [1].

3) Средняя мощность передаваемого сигнала в полосе частот от 0 Гц до 80 кГц должна быть от 13 до 14 дБм. 

4) Выходное сопротивление в полосе частот от 0 Гц до 160 кГц должно быть 135 Ом (20%. 

5) Входное сопротивление на частоте 15 кГц должно быть 135 Ом (20%. 

6) Затухание асимметрии 

на частотах до 4 кГц должно быть не менее 60 дБ; 

в диапазоне частот от 4 кГц до 160 кГц должно быть не менее 55 дБ.

4.1.1.3. Электрические параметры стыка с физическими линиями связи для модемов, использующих в качестве кодирования линейного сигнала код 2B1Q и работающих с линейными скоростями до 2320 кбит/с, в соответствии с требованиями Рекомендации [2] должны соответствовать следующим данным:

1) Форма импульса 

при работе по одной паре — по рисунку 22/ [2];

при работе по двум или трем парам — по рисунку 21/ [2].

2) Верхняя граница спектральной плотности мощности передаваемого сигнала — по рисункам 23, 24 и 25/ [2].

3) Средняя мощность передаваемого сигнала в диапазоне частот (0-f*) кГц должна быть от 13 до 14 дБм. 

Примечание. * - значение частоты f численно равно скорости передачи данных в кбит/с.

4) Выходное сопротивление в полосе частот (40-196) кГц при скоростях до 784 кбит/с, (40-292) кГц при скоростях до 1168 кбит/с и (80-485) кГц при скоростях до 2320 кбит/с должно быть 135 Ом (15%. 

5) Входное сопротивление на частоте 100 кГц должно быть 135 Ом (15%. 

6) Затухание асимметрии в полосе частот (5-196) кГц при скоростях до 784 кбит/с, (5-292) кГц при скоростях до 1168 кбит/с и (5-485) кГц при скоростях до 2320 кбит/с должно быть не менее 50 дБ.

4.1.1.4. Электрические параметры стыка с физическими линиями связи для модемов, использующих в качестве кодирования линейного сигнала код САР, в соответствии с требованиями приложения В [2] должны соответствовать следующим данным:

1) Средняя мощность передаваемого сигнала 

при работе по одной паре:

передача с высоким уровнем 
13-14 дБм,

передача с низким уровнем
6-8 дБм;

при работе по двум парам:

передача с высоким уровнем 
15-16 дБм,

передача с низким уровнем
8-10 дБм.

2) Выходное сопротивление в полосе частот (62-390) кГц при работе по одной паре и (39-238) кГц при работе по двум парам должно быть 135 Ом (15%. 

3) Входное сопротивление на частоте 100 кГц должно быть 135 Ом (15%. 

4) Затухание асимметрии в полосе частот (33-420) кГц при работе по одной паре и (21,5-255) кГц при работе по двум парам должно быть не менее 50 дБ.

4.1.1.5. Допускается использование модемов с другими видами модуляции. При этом выходная мощность передаваемого сигнала не должна превышать 14 дБм, а входное и выходное сопротивления в точках подключения к линии должны иметь одно из следующих значений: 100 Ом (20%, 135 Ом (20% или 150 Ом (20%.

4.1.2. Требования к модемам в части передачи цифровой информации при воздействии максимально допустимых значений мешающих факторов

4.1.2.1. Коэффициент ошибок по элементам при действии флуктуационной помехи на входе аппаратуры в спектре частот (0-2f*) кГц с уровнем на 16 дБ ниже уровня принимаемого сигнала в соответствии с требованиями ГОСТ 27373-87 должен быть не более 1х10-5.

Примечание. * - значение частоты f численно равно скорости передачи данных в бит/с для биимпульсного сигнала и сигнала в коде Миллера, половине скорости передачи — для сигнала низкого уровня и квазитроичного сигнала и четверти скорости передачи — для сигналов в коде 2B1Q. Для сигналов с другими видами модуляции ширина спектра флуктуационной помехи выбирается в зависимости от ширины спектра, занимаемого сигналом.

4.1.2.2. Величина синхронных искажений при работе "на себя" (только для сигналов низкого уровня) в соответствии с требованиями ГОСТ 27373-87 должна быть не более 10%.

4.1.3. Требования к аппаратуре передачи данных, работающей в надтональном спектре частот

4.1.3.1. В состав аппаратуры передачи данных, работающей в надтональном спектре частот, должны входить модем для передачи данных и разделительный фильтр цепей передачи данных и речи.

4.1.3.2. В модемах, входящих в состав аппаратуры передачи данных, работающей в надтональном спектре частот, допускается использование любого из вышеперечисленных видов кодирования сигнала. При этом модемы должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к модемам с соответствующим видом кодирования сигнала, а нижняя граница спектра передаваемого сигнала должна быть не ниже 30 кГц.

4.1.3.3. Полоса частот, предоставляемая для передачи речевого сигнала, должна быть в пределах от 0,3 до 4,0 кГц. При этом шум, вносимый передачей цифровой информации в тракт передачи речевой информации, должен удовлетворять требованиям ГОСТ 26557-85, и его величина не должна превышать минус 60 дБ.

4.1.3.4. Модуль полного электрического сопротивления абонентской линии при подключении к ней аппаратуры передачи данных над речью должен иметь значения, приведенные в табл. 6.

Таблица 6

	Частота, Гц
	Модуль полного электрического сопротивления, Ом

	25*
	от 4000 до 20000

	50*
	от 3000 до 20000

	300
	от 450 до 800

	800
	от 450 до 800

	1000**
	не менее 10000

	1300
	от 450 до 800

	1800
	от 450 до 800

	2300
	от 450 до 800

	2800
	от 450 до 800

	3400
	от 450 до 800

	16000
	от 160 до 320

	30000
	от 80 до 180

	100000
	от 80 до 180

	200000
	от 80 до 180


Примечания:

* В режиме вызова при максимальном напряжении вызывного сигнала 110 В (эффективное значение).

** В режиме ожидания вызова.

4.1.3.5. Сопротивление по постоянному току разделительного фильтра не должно превышать 25 Ом. При этом ток шлейфа должен быть в пределах от 0 до 100 мА.

4.1.4. Требования к параметрам цепей стыка аппаратуры с источниками информации 

4.1.4.1. Параметры цепей стыка с источниками информации должны быть указаны в технических условиях на конкретную аппаратуру и соответствовать требованиям Рекомендаций [3], [4], [5], [6], приложение II [7], [8], [9] и [10].

4.1.5. Требования к электропитанию

4.1.5.1. Питание аппаратуры должно осуществляться от любого из перечисленных источников электропитания:

однофазного источника переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц;

источника постоянного тока с заземленным положительным полюсом напряжением 24 В, 48 В и 60 В.

4.1.5.2. Допустимые изменения параметров источника переменного тока должны быть:

напряжение 
187-242 В;

частота 
47,5-52,5 Гц;

нелинейные искажения 
10%.

Аппаратура не должна повреждаться при:

кратковременном (длительностью до 3 с) изменении напряжения относительно номинального значения (40%;

импульсных перенапряжениях (длительностью до 10 мкс)  (1000 В.

4.1.5.3. Допустимые пределы изменения напряжения источника питания постоянного тока должны быть:

для 24 В
от 19,2 до 28,8 В;

для 48 В 
от 38,4 до 57,6 В;

для 60 В 
от 48,0 до 72,0 В.

4.1.5.4. Допустимое напряжение помех источника питания постоянного тока должно быть:

при номинальном напряжении 48 В и 60 В:

а) в диапазоне частот от 0 до 300 Гц 
0,25 В  

б) в диапазоне частот от 300 Гц до 20 кГц 
0,015 В

в) в диапазоне частот от 20 кГц до 150 кГц 
0,0025 В

при номинальном напряжении 24 В:

г) в диапазоне частот от 0 до 300 Гц 
0,100 В

д) в диапазоне частот от 300 Гц до 20 кГц 
0,010 В

е) в диапазоне частот от 20 кГц до 150 кГц 
0,0015 В

Псофометрическое напряжение помех при всех значениях номинальных напряжений не должно превышать 0,005 Впсоф .

4.1.5.5. Допустимые скачки напряжения на вводах источника питания постоянного тока – импульсы прямоугольной формы с амплитудой:

(20% от номинального значения, длительностью 0,4 с;

(40% от номинального значения, длительностью 0,005 с.

Каждое из указанных воздействий не должно вызывать появления цифровых ошибок, коррелированных с этим воздействием, или срабатывания устройств контроля и сигнализации. 

В остальных случаях занижения или пропадания напряжения на вводах аппаратуры после его восстановления аппаратура должна автоматически восстанавливать заданные параметры без вмешательства обслуживающего персонала. При этом время восстановления не должно превышать 3 мин.

4.1.5.6. Напряжение помех, создаваемое аппаратурой на вводах источника питания постоянного тока, не должно превышать значений:

при номинальном напряжении 48 В и 60 В:

а) в диапазоне частот от 0 до 300 Гц 
0,25 В  

б) в диапазоне частот от 300 Гц до 20 кГц 
0,015 В

в) в диапазоне частот от 20 кГц до 150 кГц 
0,0025 В

при номинальном напряжении 24 В:

г) в диапазоне частот от 0 до 300 Гц 
0,100 В

д) в диапазоне частот от 300 Гц до 20 кГц 
0,010 В

е) в диапазоне частот от 20 кГц до 150 кГц 
0,0015 В

Псофометрическое напряжение помех при всех значениях номинальных напряжений не должно превышать 0,002 Впсоф.

4.1.5.7. Скачки напряжения на вводах источника питания постоянного тока при включении аппаратуры или коротком замыкании в ней не должны превышать значений, приведенных в п.4.1.5.5.

4.1.5.8. Измерения напряжения помех и проверка работы аппаратуры при воздействии помех по пп.4.1.5.5-4.1.5.7 должны производиться при включении на входе оборудования эквивалента токораспределительной сети (С=2000 мкФ, L=100 мкГн, R=0,03 Ом).

4.2. Требования к безопасности

4.2.1. Должна отсутствовать опасность повреждения об острые углы и края аппаратуры. В аппаратуре не должны применяться материалы, вредные для здоровья.

4.2.2. По требованиям к электробезопасности аппаратуру передачи данных подразделяют на две категории:

аппаратура передачи данных категории 1 в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.006-87;

аппаратура передачи данных категории 2 в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.2.3. Требования к электробезопасности аппаратуры передачи данных категории 1:

конструкция аппаратуры передачи данных должна обеспечивать выполнение правил безопасности в соответствии с ГОСТ 12.2.006-87 и удовлетворять требованиям по обеспечению удобств безопасности эксплуатации. Аппаратура передачи данных должна иметь класс защиты от поражения электрическим током не ниже П;

величина сопротивления между зажимом заземления (при его наличии) и частями аппаратуры, которые должны быть присоединены к нему, не должна превышать 0,5 Ом;

сопротивление электрической изоляции между токоведущими частями и корпусом для основной изоляции должно быть не менее 2 МОм;

величина напряжения, прикладываемого между частями, разделенными основной или усиленной изоляцией, при котором не возникает пробоя или перекрытия по изоляции, должна быть 2120 В.

4.2.4. Требования к электробезопасности аппаратуры передачи данных категории 2:

токоведущие элементы должны быть защищены от случайного прикосновения; 

величина сопротивления между клеммой защитного заземления и любой металлической нетоковедущей частью аппаратуры, доступной для прикосновения, не должна превышать 0,1 Ом.

крепление заземляющей клеммы и проводников должны быть зафиксированы от случайного развинчивания.

Место присоединения заземляющего проводника должно быть обозначено не стираемым при эксплуатации знаком заземления.

Вокруг клеммы заземления должна быть контактная площадка для присоединения проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии или изготавливаться из антикоррозийного материала и не должна иметь поверхностной окраски;

сопротивление изоляции для цепей первичного питания по отношению к каркасу должно иметь не менее:

а) 20 МОм — в нормальных климатических условиях;

б) 5 МОм — при повышенной температуре;

в) 1 МОм — при повышенной влажности.

изоляция относительно корпуса незаземленных цепей первичного электропитания постоянного тока должна выдерживать испытания:

г) 500 В (амп) — в нормальных климатических условиях;

д) 300 В (амп) — в условиях повышенной влажности.

изоляция относительно корпуса незаземленных цепей первичного электропитания с номинальным напряжением 220 В должна выдерживать испытания:

е) 1500 В (амп) — в нормальных климатических условиях;

ж) 1100 В (амп) — в условиях повышенной влажности.

на аппаратуре должны быть нанесены требуемые знаки безопасности и предупредительные знаки. Знаки должны быть расположены с таким расчетом, чтобы они были хорошо видны и не отвлекали внимания работающих.

4.3. Требования по электромагнитной совместимости

4.3.1. Аппаратура передачи данных должна удовлетворять требованиям ГОСТ 30428-96.

4.3.2. Общее несимметричное напряжение радиопомех, создаваемых аппаратурой передачи данных на зажимах для подключения их к сети электропитания (на сетевых зажимах), не должно превышать значений, указанных в табл. 7 (для аппаратуры класса А) и в табл. 8 (для аппаратуры класса В).

Таблица 7

	Полоса частот, МГц
	Напряжение радиопомех, дБмкВ

	
	Квазипиковое значение
	Среднее значение

	От 0,15 до 0,5

От 0,5 до 30 включ.
	79

73
	66

60


Таблица 8

	Полоса частот, МГц
	Напряжение радиопомех, дБмкВ

	
	Квазипиковое значение
	Среднее значение

	От 0,15 до 0,5 включ.

От 0,5 до 5,0 включ.

Свыше 5,0 до 30 включ.
	от 66 до 56

56

60
	от 56 до 46

46

50


Примечание. В полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц допускаемые значения напряжения радиопомех в дБ относительно 1 мкВ вычисляют по формулам:

U = 66-19,1х1g(f/0,15) — квазипиковое значение,

U = 56-19,1х1g(f/0,15) — среднее значение,

где f - частота измерения в МГц.

4.3.3. Общее несимметричное напряжение радиопомех, создаваемых на зажимах аппаратуры для подключения к симметричным линиям связи, выходящим за границу объекта, не должно превышать значений, указанных в табл. 9 (для аппаратуры класса А) и в табл. 10 (для аппаратуры класса В).

Таблица 9

	Полоса частот, МГц
	Напряжение радиопомех, Uл, дБмкВ

	
	Квазипиковое значение
	Среднее значение

	От 0,15 до 0,5 включ.

Свыше 0,5 до 30 включ.
	от 97 до 87

87
	от 84 до 74

74


Примечание. В полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц допускаемые значения напряжения радиопомех в дБ относительно 1 мкВ вычисляют по формулам:

U = 97-19,1х1g(f/0,15) — квазипиковое значение,

U = 84-19,1х1g(f/0,15) — среднее значение,

где f - частота измерения в МГц.

Таблица 10

	Полоса частот, МГц
	Напряжение радиопомех, Uл, дБмкВ

	
	Квазипиковое значение
	Среднее значение

	От 0,15 до 0,5 включ.

Свыше 0,5 до 30 включ.
	от 84 до 74

74
	от 74 до 64

64


Примечание. В полосе частот от 0,15 до 0,5 МГц допускаемые значения напряжения радиопомех в дБ относительно 1 мкВ вычисляют по формулам:

U = 84-19,1х1g(f/0,15) — квазипиковое значение,

U = 74-19,1х1g(f/0,15) — среднее значение,

где f - частота измерения в МГц.

4.3.4. Квазипиковое значение напряженности поля радиопомех не должно превышать значений, указанных в табл. 11.

Таблица 11

	Полоса частот, МГц
	Расстояние от корпуса аппаратуры, м
	Напряженность поля радиопомех, дБмкВ/м

	
	Аппаратура класса А
	Аппаратура класса В
	

	От 30 до 230 включ.

Свыше 230 до 1000 включ.
	10

10
	3

3
	40

47


4.4. Требования по стойкости к механическим воздействиям

4.4.1. ПО прочности при транспортировании в упакованном виде аппаратура должна удовлетворять требованиям, приведенным в табл. 12.

Таблица 12

	Характеристика ударов
	Вертикальная нагрузка
	Горизонтальная нагрузка

	
	
	Продольная
	Поперечная

	Пиковое ускорение, g
	15
	10
	12
	12

	Время воздействия ударного ускорения, мс
	5-10
	5-10
	2-15
	2-15

	Количество ударов
	2000
	8800
	200
	200

	Частота ударов в минуту
	200
	200
	200
	200


4.4.2. Аппаратура не должна содержать узлы и конструктивные элементы с резонансом в диапазоне частот от 5 до 25 Гц.

4.4.3. Аппаратура должна быть работоспособной и сохранять параметры после воздействия амплитуды виброускорения 2g в течение 30 мин на частоте 25 Гц.

4.5. Требования по стойкости к климатическим воздействиям

4.5.1. Аппаратура по устойчивости к воздействию климатических факторов при эксплуатации должна удовлетворять следующим требованиям:

1) повышенная рабочая температура окружающей среды
не менее 40 (С;

2) пониженная рабочая температура окружающей среды
не более 5 (С;

3) пониженное рабочее атмосферное давление
не более 60 кПа (450 мм рт.ст);

4) повышенная рабочая относительная влажность воздуха при температуре 25 (С — не менее 80%.

4.5.2. Аппаратура должна сохранять свои параметры во всем диапазоне рабочих температур при изменении напряжения первичного источника электропитания в допустимых пределах.

4.6. Требования к транспортированию и хранению

4.6.1. Аппаратура в упакованном виде должна выдерживать транспортирование при температуре от минус 50 (С до +50 (С и относительной влажности до 100% при 25 (С.

4.6.2. Аппаратура в упакованном виде должна выдерживать хранение в течение года в складских неотапливаемых помещениях при температуре от минус 50 (С до +40 (С и среднемесячном значении относительной влажности 80% при температуре +20 (С Допускается кратковременное повышение влажности до 98% при температуре не более +25 (С без конденсации влаги, но суммарно не более 1 месяца в год.

4.7. Требования к надежности

4.7.1. Среднее время между отказами аппаратуры должно быть не менее 200000 ч. За критерий отказа принимается перерыв связи на время более 10 с.

4.7.2. Время восстановления повреждения путем замены неисправных блоков, без учета времени локализации неисправности, не должно превышать 30 мин.

4.7.3. Срок службы аппаратуры должен быть не менее 20 лет.

4.8. Требования к маркировке и упаковке

4.8.1. Аппаратура должна иметь маркировку с обозначением товарного знака, типа, децимального номер, порядкового номера и года изготовления. На аппаратуре и в техническом паспорте на аппаратуру должен быть нанесен знак сертификата соответствия по ОСТ 45.02-97.

4.8.2. Упаковка аппаратуры должна обеспечивать выполнение требований к транспортированию и хранению в соответствии с настоящими техническими требованиями. На упаковочной таре должен быть нанесен знак сертификата соответствия по ОСТ 45.02-97.

4.9. Требования к методам контроля

4.9.1. Все испытания аппаратуры, если их режим не оговорен дополнительно, должны проводиться при номинальном напряжении электропитания в нормальных климатических условиях:

температуре окружающего воздуха
25(10 (С;

относительной влажности воздуха
от 45 до 80%;

атмосферном давлении
от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт.ст.).

4.9.2. При температуре 30 (С и выше относительная влажность воздуха не должна превышать 70%.

4.9.3. Методики выполнения измерений должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 8.563-96.

4.10. Требования по эксплуатации 

4.10.1. Эксплуатация аппаратуры должна осуществляться персоналом в соответствии с руководством по эксплуатации.

4.10.2. Документация должна быть достаточной для изучения принципов работы аппаратуры, ее настройки и обслуживания. В состав документации на русском языке должны быть включены:

инструкция по установке и монтажу;

руководство по эксплуатации.

4.10.3. Аппаратура должна быть предназначена для круглосуточной непрерывной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала и проведения профилактических работ.

4.11. Правила приемки

4.11.1. Для проверки на соответствие аппаратуры настоящим техническим требованиям должны проводиться сертификационные испытания.

4.11.2. Основными документами при проведении сертификационных испытаний аппаратуры должны являться настоящие технические требования и документация на аппаратуру.

4.12. Гарантии изготовителя

4.12.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие аппаратуры требованиям технических условий на конкретную аппаратуру.

4.12.2. Гарантийной срок должен быть не менее 12 месяцев с момента ввода аппаратуры в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня поставки. В контракте на поставку аппаратуры указанные сроки могут быть изменены по обоюдному согласию.

4.12.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель должно производить безвозмездную замену или ремонт аппаратуры. Гарантии не распространяются на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования.

4.12.4. После истечения гарантийного срока предприятие-изготовитель должно обеспечить платную поставку запасных частей и принадлежностей, состав и условия поставки которых в течение срока службы, а также платный ремонт аппаратуры (при необходимости) должны оговариваться в контракте на поставку.

4.13. Заказная спецификация

4.13.1. Комплект поставки аппаратуры должен определяться при заключении контракта на поставку. Перечень заказных элементов должен содержаться в технических условиях на конкретную аппаратуру.

5. Требования к оформлению результатов сертификационных испытаний

5.1. Результаты, полученные при проведении сертификационных испытаний, должны быть оформлены протоколом.

5.2. В случае невыполнения аппаратурой требований по любому из параметров по результатам сертификационных испытаний выносится заключение о невозможности или об ограничении области использования этой аппаратуры.

Приложение А

(справочное)
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